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このたびは充電式真空ポンプをお買い上
げ賜わり厚くお礼申し上げます。
ご使用に先立ち、この取扱説明書をよく
お読みいただき本製品の性能を十分ご理
解の上で、適切な取り扱いと保守をして
いただいて、いつまでも安全に能率よく
お使いくださるようお
願いいたします。
なお、この取扱説明書
はお手元に大切に保管
してください。

充電式
真空ポンプ
モデル VP281D
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はじめに

主要機能
モデル

主要機能
VP281D

電動機 DCブラシレスモータ

使用可能バッテリ
リチウムイオンバッテリ

「別販売品のご紹介」を参照ください
電圧 直流18V

ポンプ 2段式ロータリーポンプ
排気速度 57L/ 分

到達真空度 3Pa
オイル量 160～ 190ml
吸気口 1/4"･5/16" オスフレア

本機寸法　※1
（長さ×幅×高さ）

長さ 241mm ×幅 125mm 
×高さ 180mm 

質量　※1 3.4kg
	• 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご
了承ください。
※1：バッテリ含まず。

バッテリ装着時の質量・寸法

装着バッテリ 質量（kg） 本製品寸法（mm）
長さ×幅×高さ

BL1830B 4.0 288 × 125 × 180
BL1850B 4.0 288 × 125 × 180
BL1860B 4.1 288 × 125 × 180
BL1890 4.4 304 × 125 × 180

BL18120 4.7 317 × 125 × 180
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はじめに

安全上のご注意

• �ご使用前に、「取扱説明書」と「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、
正しく使用してください。
• �感電、火災、重傷などの事故を未然に防ぐために、この「安全上のご注意」
を必ず守ってください。
• 「充電工具」は、充電式（バッテリパック式）の電動工具を示します。

注意文の 警告 　 注意 　 注 　の意味について
ご使用上の注意事項は 警告 と 注意 ・ 注 に区分していますが、

それぞれ次の意味を表します。

　　　　　　：�誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う
可能性が想定される内容のご注意。

　　　　　　：�誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想
定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご
注意。なお 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な
結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要
な内容を記載していますので、必ず守ってください。

　　　　　　：製品および付属品の取り扱いなどに関する重要なご注意。

警告

注

注意
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はじめに

警告
充電式製品共通の安全上のご注意

  作業環境　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
作業場は、整理整頓してください。また、十分に明るくし、いつも
きれいに保ってください。
• ちらかった暗い場所や作業台は、事故の原因となります。

可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。
• 充電工具から発生する火花が発火や爆発の原因になります。

使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。
• 注意力が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。
• 作業者以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。

十分な、防じん対策や飛散防止対策をしてください。
• 特に、人体に有害な成分を含む材料を加工するときは、注意してください。

アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用しない
でください。
• �アスベストは、人体に肺がんなどの重大な健康被害を発症させる物質で
す。

  電気に関する安全事項　　　　　　　　　　　　  
電源コンセントは充電器の電源プラグに合ったものを使用してくだ
さい。また、電源プラグの改造をしないでください。アース（接地）
付きプラグは確実にアース（接地）をしてください。
• �改造していない電源プラグおよびそれに対応するコンセントを使用すれ
ば、感電のリスクが低減されます。

金属製のパイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠などアース
（接地）されているものに身体を接触させないようにしてください。
• 感電する恐れがあります。

11

22

33

44

55

11

22
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はじめに

警告

充電工具、バッテリおよび充電器は、雨ざらしにしたり、湿った、
または濡れた場所で使用したり、充電したりしないでください。
• �充電工具や充電器内部に水が入り、感電やバッテリが短絡（ショート）す
る恐れがあります。
• �バッテリ内部に水が入り短絡（ショート）すると、発熱、発火、破裂の恐
れがあります。

充電器の電源コードを乱暴に扱わないでください。
• �電源コードを持って充電器を運んだり、引っ張ったりしないでください。
また、電源プラグを抜くために電源コードを利用しないでください。
• �電源コードを熱、油、角のある所、動くものに近づけないでください。　
電源コードが損傷したり、身体にからまって感電する恐れがあります。

使用環境に適した延長コードを使用してください。

USB 端子付きの充電工具や充電器は、USB 端子間を短絡（ショー
ト）させないでください。
• �釘、針金がUSB 端子内に入ると、短絡（ショート）して発煙、発火の恐
れがあります。

  作業者に関する安全事項 　　　　　　　　　　　  
油断しないで十分注意して作業を行ってください。
• �充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分
注意して慎重に作業してください。
• �疲れていたり、アルコールまたは医薬品を飲んでいる方や妊娠している方
は、充電工具を使用しないでください。
• �屋外での作業の場合は、夜間の使用や悪天候などで視界の悪いときは充電
工具を使用しないでください。
• 一瞬の不注意が深刻な傷害を招きます。

安全保護具を使用してください。
• �作業時は、常に保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業
では防じんマスクを併用してください。必要に応じて、すべり防止安全靴・
ヘルメット、耳栓、イヤマフなどを着用してください。

33

44

55
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はじめに

警告

不意な始動は避けてください。
• スイッチに指をかけて運ばないでください。

無理な姿勢で作業をしないでください。
• �本製品を無理に押しつけず、常に足元をしっかりさせ、バランスを保つよ
うにしてください。

きちんとした服装で作業してください。
• �だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れ
があるので着用しないでください。
• 髪、衣服、手袋は回転部分に近づけないでください。
• �屋外での作業の場合には、ゴム手袋とすべり止めの付いた履物の使用をお
すすめします。
• 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。

使用直後は製品の端子部に触れないでください。熱くなっている
ためやけどの恐れがあります。

  充電工具の使用および手入れ　　　　　　　　　　
充電工具は能力に合った作業に使用してください。
• �安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った負荷で作業して
ください。

スイッチに異常がないか点検してください。
• �スイッチで始動および停止操作のできない充電工具は危険です。使用せず
修理をお申し付けください。

充電工具の誤始動を防ぐために、次の作業前はスイッチを切り、
バッテリを本製品から抜いてください。
• 本製品の調整
• 付属品の交換
• 保管、または修理
• 充電工具から離れるとき
• 本製品の受け渡し
• その他危険が予想される作業

33
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はじめに

警告

使用しない充電工具、充電器およびバッテリは、子供の手の届か
ない乾燥した鍵のかかる場所に保管してください。
• 充電工具や充電器からバッテリを抜いて保管してください。
• 充電器は電源コンセントから電源プラグを抜いて保管してください。
• �バッテリはバッテリカバーをつけて保管してください（バッテリカバー付
きの場合）。

可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け
状態、その他運転に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか
確認してください。
• 保守点検が不十分であることが事故の原因になります。
• �握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かない
ようにしてください。
• 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
• �充電器の電源コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げ
の販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
• �充電器に使用する延長コードは、定期的に点検し、損傷している場合は交
換してください。
• �安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく
切れる状態を保ってください。

取扱説明書で指定した付属品、アタッチメントなどを使用してくだ
さい。
• �取扱説明書で指定のサイズ、形状、付属品などは、本製品の性能や安全を
引き出すよう、最適に設計されています。

充電工具、付属品、アタッチメントは、作業条件や実施する作業に
合わせてご使用ください。
• 指定された用途以外に使用すると、事故の原因になります。

極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。

44

55

66

77

88
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はじめに

警告
  バッテリに関する安全事項　　　　　　　　　　　

バッテリは専用充電器以外では充電しないでください。
• �ほかのバッテリ用の充電器を流用すると、火災、発熱、破裂、液漏れの恐
れがあります。

マキタが指定した専用バッテリ以外使わないでください。また、
改造したバッテリ（分解してセルなどの内蔵部品を交換したバッ
テリを含む）を使用しないでください。
• �工具本体の性能や安全性なども損なう恐れがあり、火災やけが、故障、破
裂などの原因になります。

バッテリの端子部を金属などで接触させないでください。
• �バッテリを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。短絡
（ショート）して発熱、発火、破裂の恐れがあります。
• �本製品または充電器からはずした後は、バッテリにバッテリカバーを必ず
取り付けてください（バッテリカバー付きの場合）。

高温などの過酷な条件下ではバッテリから液漏れすることがあり
ます。漏れ出た液体に不用意に触れないでください。
• �万が一、バッテリの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い医師
の治療を受けてください。
• バッテリの液は炎症ややけどの原因になることがあります。

バッテリはマキタ製品以外に取り付けて使用しないでください。
• 火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。

バッテリは、火への投入、加熱をしないでください。
• 発火、破裂の恐れがあります。

バッテリに釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩
くなど衝撃を与えないでください。
• 発熱、発火、破裂の恐れがあります。

33
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はじめに

警告

分解・改造をしないでください。
• 発熱、発火、破裂の恐れがあります。

バッテリを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管
しないでください。
• �バッテリを周囲温度が 50℃以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や
夏の車内など）に保管しないでください。バッテリ劣化の原因になり、発
煙、発火の恐れがあります。

バッテリを水のような導電体に浸さないでください。またバッテリ
の内部に水のような導電体を侵入させないでください。
• �バッテリ内部に水のような導電体が侵入すると短絡（ショート）し、発熱、
発火、破裂の恐れがあります。

使用時間が極端に短くなったバッテリは使用しないでください。

落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリは使用しないでくだ
さい。
• �損傷、または使用できなくなったバッテリは回収しております。お買い上
げの販売店、または当社営業所へご持参ください。

使用済みのバッテリは一般家庭ゴミとして棄てないでください。
• �棄てられたバッテリがゴミ収集車内などで破壊されて短絡（ショート）し、
発火・発煙の原因になる恐れがあります。

バッテリは、電力量が 100 Wh を超える場合、危険物に分類され
ます。
• 輸送の際は、輸送会社にお問い合わせの上、指示に従ってください。
• 電力量は、バッテリ裏側の注意ラベルに記載されています。

使用中、使用後にバッテリが熱くなることがあります。やけど、
低温やけどの原因になるため注意してください。

88

99
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はじめに

警告

バッテリに切りくず、ホコリ、土などがたまらないようにしてく
ださい。
• �異常発熱によりやけどをしたり、発火、破裂または、作動不良によりけが
に至る恐れがあります。

  整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
充電工具は、専門家による純正部品だけを用いた修理により安全性
を維持することができます。
• �本製品、充電器、バッテリを分解、修理、改造はしないでください。発火
したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。
• �本製品が熱くなったり、異常に気づいたときは点検・修理に出してくださ
い。
• 本製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
• �修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けくださ
い。
• �修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけで
なく、事故やけがの恐れがあります。
• �アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用した本製品の保
守・点検・修理は受付できません。

11
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はじめに

警告
  その他の安全事項　　　　　　　　　　　　　　  

損傷した部品がないか点検してください。
• �使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常
に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。異常があ
る場合は、使用する前に修理を行ってください。
• �破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従って
ください。取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、
または当社営業所に修理をお申し付けください。スイッチが故障した場合
は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
• �異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用す
ると発煙・発火、感電、けがに至る恐れがあります。
＜異常・故障例＞
• 本製品やバッテリが異常に熱い。
• 本製品やバッテリに深いキズや変形がある。
• 焦げくさい臭いがする。
• ビリビリと電気を感じる。
• �スイッチを入れても動かないなど不具合を感じた場合は、すぐにバッテ
リを抜いてお買い上げの販売店、または当社営業所に点検、修理をお申
し付けください。

正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
• �この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチ
メント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるの
で使用しないでください。

ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接
着剤などのある場所では充電しないでください。
• 爆発や火災の恐れがあります。

火災の恐れがあります。次のようなことをしないでください。
• �ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニルな
どの上では充電しないでください。
• �風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓
に金属類、燃えやすいものを挿し込まないでください。
• 綿ぼこりなど、ホコリの多い場所で充電しないでください。

11

22

33

44
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はじめに

警告

充電器のバッテリ装着部には充電用端子があります。金属片・水
などの異物を近づけないでください。
• そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。

充電器は充電以外の用途には使用しないでください。

充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちに電源プラグ
を抜いて充電を中止してください。そのまま充電を続けると発煙、
発火、破裂の恐れがあります。

正しく充電してください。
• 充電器は定格表示してある電源で使用してください。
• �昇圧器などのトランス類や直流電源では使用しないでください。異常に発
熱し、火災の恐れがあります。
• �ラベルに の表示がある充電器はエンジン発電機（当社インバータ制
御付エンジン発電機は除く）では使用しないでください。異常に発熱し、
火災の恐れがあります。
• �周囲温度が 10℃未満、または周囲温度が 40℃以上ではバッテリを充電
しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
• �バッテリは、換気のよい場所で充電してください。充電中のバッテリや充
電器を布などで覆わないでください。破裂や火災の恐れがあります。
• �充電器の電源コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて
損傷することがないような場所で充電してください。発煙、発火、感電の
恐れがあります。
• 充電器を使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

充電器の電源プラグにぬれた手で触れないでください。
• 感電の恐れがあります。

充電工具を高圧電線の近くで使用しないでください（高圧電線対
応製品は除く）。
• 誤動作や故障する恐れがあります。

66
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88

99
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はじめに

警告

●	騒音防止規制について
	 �騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制がありますので、　　　　

ご近所などの周囲に迷惑をかけないようにご使用ください。

充電器で使用する延長コードの太さ（導体公称断面積）と長さの
目安
• 充電器の使用時に延長コードが必要な場合、充電器を最高の能率で支障
なくご使用いただくために十分な太さの延長コードをできるだけ短く
お使いください。

太さ（導体公称断面積） 長さの目安
2.0mm2 30m

この取扱説明書は、大切に保管してください。
• �お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に必

ず保管してください。
• ほかの人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。



14

はじめに

警告

充電式真空ポンプの安全上のご注意
・�先に充電式製品として共通の注意事項を述べましたが、充電式真空ポンプ

として、さらに次の注意事項を守ってください。
・「本機」は充電式真空ポンプを示します。

  真空ポンプの使用と手入れ　　　　　　　　　　  
無理して使用せず作業に合った本機を使用してください。
• �安全に能率よく作業するために、本機の能力に合った負荷で作業してく
ださい。

使用中は換気をしてください。
• �オイルミストの吸引による健康被害の恐れがあります。

スイッチに異常がないか点検してください。
• �スイッチで始動および停止操作のできない本機は危険です。使用せず修
理をお申し付けください。

本機の誤始動を防ぐために、次の作業前はスイッチを切り、バッテ
リを本機から抜いてください。
• 本機の調整
• 注油やオイル交換
• 保管、または修理
• その他危険が予想される作業

使用しない本機は、きちんと保管してください。
• ��子供の手の届かない安全な所、乾燥した鍵のかかる所に保管してくださ
い。

本機の保守点検をしてください。
• �可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、そ
の他運転に影響をおよぼすすべての箇所に異常がないか確認してくださ
い。
• 保守点検が不十分であることが事故の原因になります。
• �ハンドル部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付
かないようにしてください。
• 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
• �コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、ま
たは当社営業所に修理をお申し付けください。
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はじめに

• �延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には
交換してください。
• �安全に能率よく作業していただくために、オイルの量や劣化具合を確認
してください。

真空ポンプオイルの漏れがないかを、必ず点検してください。
• 火災の原因になります。

本機、付属品は、作業条件や実施する作業に合わせてご使用くださ
い。
• 指定された用途以外に使用すると、事故の原因になります。

極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。

警告

77

88

99
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はじめに

各部名称

モータオイルタンク

注油／排気キャップ
※油煙防止用高密度フィルタ内蔵
　性能維持のため定期的に交換して下さい（P26）

ベース

ハンドル

バッテリホルダ

油量計

バッテリ

LEDランプ
電源スイッチ

吸気口 5/16”

吸気口 1/4”

ガスバラストバルブ

電磁弁

ドレンバルブ

標準付属品の確認

モデル VP281D
真空ポンプオイル 200ml ○
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はじめに

別販売品のご紹介
•	 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い
上げの販売店、または当社営業所へお問い合わせください。

品目 品名 部品番号

真空ポンプ

真空ポンプ用オイル　200ml A-00706
真空ポンプ用アルミケース A-00728
真空ポンプ用ホース A-59748
デジタル真空ゲージ5/16”L A-00756
真空ポンプ用ゲージ付バルブ L A-70976
真空ポンプ用排気フィルタ A-00734

使用可能バッテリ（容量）

BL1830B(3.0Ah) A-60442
BL1850B(5.0Ah) A-59900
BL1860B(6.0Ah) A-60464
BL1890(9.0Ah) A-79809
BL18120(12.0Ah) A-79815

対応充電器

DC18RC（急速充電器） JPADC18RC
DC18RD（2 口急速充電器） JPADC18RD
DC18RF（急速充電器） JPADC18RF
DC18SD（充電器） JPADC18SD
DC18SF（4 口充電器） JPADC18SF
DC18SH（2 口充電器） JPADC18SH
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バッテリの充電
•	 バッテリは別販売品です。

バッテリ残容量表示機能
モデル名の末尾に「B」の付くバッテリは、残容量表示機能が付いています。
  •	 チェックボタンを押すとバッテリ表示ランプが残容量を数秒間表示します。

バッテリ表示ランプ
バッテリ残容量

：点灯 ：点滅 ：消灯

75 % - 100 %

50 % - 75 %

25 % - 50 %

0 % - 25 %

充電してください。

バッテリの異常
です。

チェックボタン

バッテリ表示ランプ

注
	• 表示される残容量は、ご利用状況や気温などによって実際の残容量と異

なる場合があります。
	• バッテリ保護機能が働いた際は、左端のバッテリ表示ランプが点滅します。

バッテリの充電方法
•	 お客様がお持ちの充電器の取扱説明書に従って充電を実施してください。

ご使用前の準備
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ご使用前の準備

バッテリ／充電器の取り扱い
•	 バッテリ、充電器は別販売品です。

バッテリについて
•	 お買い上げ時は、バッテリは十分に充電されていないため、充電器で正
しく充電してからご使用ください。

•	 使用しないときはバッテリカバーをかぶせてください。バッテリを水や
ほこりから保護するのに役立ちます。

•	 使用しないときは本製品または充電器からバッテリを抜いて保管してく
ださい。

バッテリを長持ちさせるには
•	 工具の力が弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
•	 満充電したバッテリを再度充電しないでください。
•	 充電は周囲温度10 ℃～ 40 ℃の範囲で行ってください。
•	 長期間（6ヶ月以上）ご使用にならない場合、リチウムイオンバッテリ
は充電してから保管することをおすすめします。

バッテリの回収について
•	 使用済みバッテリはリサイクルのため回収しております。お買い上げの
販売店、または当社営業所へご持参ください。

充電器の点検・修理・保管方法
•	 お客様がお持ちの充電器の取扱説明書に従って実施してください。
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使い方

バッテリの取り付け／取りはずし方法

警告
バッテリは確実に差し込んでください。ボタンの赤色部が見えている場合
は完全にロックされていません。赤色部が見えなくなるまでしっかり差し
込んでください。
•	 差し込みが不十分ですと、はずれて事故の原因になります。

取り付け方
•	 ‌バッテリを本製品の溝に合わせ、赤色部
が見えなくなるまで差し込みます。

取りはずし方
•	 ‌バッテリのボタンを
1. 矢印方向に押しながら
2. 引き出します。

赤色部

バッテリ

※イラストはBL1860Bの取り付け例です。

ボタン

1

2

バッテリ
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使い方

  •	 注油・排気キャップを外して注入口より付
属のオイルを入れてください。

注）	性能を維持するために、オイルは必ず純正
品をご使用ください。

  •	 オイルは油量計のレベル線の下のラインと
上ラインの間に入れてください。･
オイル量は160～ 190ml です。

注）	オイル量は重要です。オイルが上下のレベ
ル線内にないと故障の原因となります。

使い方
本製品の操作

油量計

レベル線

オイルタンク

注油･排気キャップ

オイルを入れないで空運転をすると本機が損傷します。
また、オイルタンクが高温になり、やけどなど事故の原因になります。

警告

新品購入時本機内にオイルは入っていません。
下記「オイルの入れ方」を参照してオイルを入れてください。

オイルの入れ方

  •	 マニホールドの低圧側と真空ポンプの吸気
口をチャージングホースで接続してくださ
い。

  •	 マニホールドの低圧側バルブを閉じてくだ
さい。

  •	 電源スイッチを入れて、マニホールドの低
圧側ゲージが 30 秒以内に真空度「－ 0.09 
～－ 0.1MPa」を指したら、正常に作動し
ています。

  •	 電源スイッチを【OFF】にしてください。

性能チェック

吸気口

真空ポンプ

低圧側
バルブ
閉

マニホールド
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使い方

使い方
  •	 真空ポンプ、マニホールド、室外機を下図のようにホースで接続してください。

  •	 マニホールドの低圧側と高圧側のバルブが閉じていることを確認してください。
  •	 バッテリを本機に装着してください。（使い方は21ページを参照ください。）
  •	 ガスバラストバルブを開けてください。
  •	 電源スイッチを ON にしてください。LED ランプ L（緑）が点灯しモータが始動します。
  •	 マニホールドの低圧側を開いてください。
  •	 ５～ 10分後、ガスバラストバルブを閉じてください。

運転（真空引き作業）

ガスバラスト

運転中および運転直後のポンプ周辺部や電磁弁には触れないでください。 
高温になっており、やけどをする恐れがあります。

警告

低圧（ガス）側

チャージングホース黄

チャージングホース青
室外機

マニホールド

真空ポンプ

高圧側
バルブ

低圧側
バルブ

吸気口

ガスバラストバルブ

サービスポート

閉
閉

  •	 ガスバラストとは、排気工程でポンプに引き込まれた水分 ( 水蒸気 ) と他の凝縮
性ガスをオイルから取り除くためのバルブです。凝縮性ガスは、排気工程 ( 圧縮 
・ 加圧 ) で液化してオイルに混入し、潤滑性の低下及び劣化の原因となり、ポンプ・
シール部の寿命を縮めます。ガスバラストから空気を吸気することで、凝縮ガス
は液化せずに、空気と一緒に排気されます。ポンプ温度が高い程、ガスバラスト
効果が得られますので、作業前に暖気運転することをお勧めします。

ワンポイント

注）	寒冷時（0℃以下）は、モータが始動しないことがあります。その場合は、屋内
に入れて本機を暖めてください。
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使い方

使い方

真空ポンプ 室外機

低圧側
バルブ
閉

高圧側
バルブ
閉

指針が戻らないのを確認
5分以上放置

 •	 規定の真空度（エアコンメーカーのマニュアルを参照してください。）に到達した
ら、マニホールドの低圧側と高圧側を閉じてください。

  •	 電源スイッチを OFF にしてください。
[気密チェック ]
  •	 ５分以上放置し、マニホールドの低圧ゲージの指針が上昇しなければ漏れはあり
ません。

注）	電池残量が少なくなると L E D ランプ ( 黄色 ) が点滅し、同時にブザーが
    「ピーッ・ピーッ・ピーッ」と鳴り始めます。数分後、モータは停止して
LEDランプ ( 赤色 ) が点灯し、「ピッ・ピッ・ピッ」と短い断続音に切り替
わり30秒後にブザーは鳴り止みます。
バッテリを取外し、充電あるいは予備のバッテリと交換してください。

注）	モータが停止すると電磁弁が閉じて真空度は保持されますが、マニホールドの低
圧側のバルブも閉じてください

ご使用後および運搬について

◦	ハンドルに亀裂、破損、変形がないか、取付け部のねじが緩んでない
かを確かめてください。

 •	 そのまま使用する落下による事故やけがの原因になります。
◦	油などで手が汚れたまま本機を運搬しないでください。
 •	 本機が滑り落ち、けがの原因となります。
◦	車両などで輸送する際は、本製品が動かないよう、専用ケースに収納

するか、ロープやベルトなどで確実に固定してください。
 •	 固定が不十分な場合、急ブレーキなどで本製品が転倒・落下し、重大な人身事
故や物損の原因となります。

警告
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使い方

使い方
本機を使用中、下記状態になりますとモータが自動停止しますが、これは保
護機能によるものです。

本機およびバッテリの保護機能

保護機能

•	 バッテリの温度が高温になるとモータが自動停止します。
•	 使用を中断して本機よりバッテリを取りはずし、冷却ファン付きの充電器で充
電および冷却をしてください。

•	 バッテリを冷ましても本機が動作しない場合は、本機を冷ましてください。

•	 バッテリの容量が少なくなるとモータが自動停止します。
•	 本機よりバッテリを取りはずし、バッテリを充電してください。

•	 本機が過負荷状態になるとモータが自動停止します。
•	 いったんスイッチを放し、本機よりバッテリを取りはずした後、過負荷の原因
を取り除いてください。原因を取り除けば再びご使用になれます。
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保守 /点検

•	 点検・整備の際には必ずスイッチを切り、バッテリを本機から抜いて
ください。

•	 バッテリを本機に差し込んだまま行うと、事故の原因になります。
•	 メンテナンスや本体の転倒時にこぼれたオイルに引火し、火災につな

がるおそれがあります。
•	 こぼれたオイルの近くでは、絶対に火気を使用しないでください。

警告

  •	 真空ポンプを使用する前に、必ずオイル量やオイルが劣化し
ていないか、確認してください。

注）	オイルは油量計のレベル線の上のラインと下ラインの間に入
れてください。

注）	真空引きをするとオイル内に腐食性の物質や水分が混入し、オイルが劣化します。
劣化したオイルを使用し続けるとポンプが損傷しますので、定期的（約 20 時間
運転毎）にオイルを交換してください。

注）	古い冷凍空調装置を真空引きした場合は、ポンプ保護のため、排気が終わる毎に
オイルを交換してください。

オイルの確認

オイルの交換

油量計

レベル線

ドレンバルブ

注油・排気キャップ

  •	 真空ポンプを１～２分運転してオイルを暖め
てください。

  •	 電源スイッチを OFF にしてください。
  •	 注油・排気キャップを外してください。
  •	 マイナスドライバーをドレンバルブに差し込
み、反時計回りに回して、オイルを抜いてく
ださい。

  •	 オイルが抜けたらドレンバルブを締め付け、
オイルを入れてください。（21 ページ参照）

  •	 廃油は、産業廃棄物として処理してください。･
不明な場合は、各地方自治体にお問合せくだ
さい。
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保守 /点検

  •	 オイルの汚れがひどい場合、オイル交換後３～５分真空ポンプを運転してくださ
い。

  •	 オイルを排出後、新しいオイルを注入してください。
  •	 排出したオイルが汚れている場合は、２～３回洗浄を繰り返してください。

ポンプのクリーニング

排気フィルタの交換
排気フィルタに油が溜まると、油煙が多く発生します。　　　　　　　　　　　　　
この状態になったら交換が必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
交換の目安は約 100 時間ですが、使用状況により異なります。

・注油・排気キャップの両側の爪を内側に押しながら、キャップを持ち上げる。
・交換用排気フィルタを新しいものと交換する。

・キャップを本体に取り付ける。

排気フィルタ爪
キャップ

本体

交換用排気フィルタ

  •	 エラーの原因を取り除いてから、再度電源を入れ直してください。エラーが
続く場合はスイッチを切って、お買い上げの販売店、または当社営業所に修
理をお申しつけください。

故障かな？と思ったら
エラーのお知らせ機能

項目 警告音 LED表示
1 異常検出 ピー (5秒） 赤色 5秒点灯
2 未充電バッテリ装着 ピピッ・ピピッ　5秒 赤色点滅
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メモ
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